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� Gefühl für den Druckverlust in der Anlage fördern

Schulung, 4.2.13

� Kennen der Vorschriften rund um den Druckverlust

Ziele

� Wissen, wann ein hydraulischer Abgleich notwendig ist, wann nicht

� STA's und Co: Drosselung, Volumenstrom-, Differenzdruckbegrenzer

Hydraulik, Rohrnetzauslegung, STA und Co

� SIA 384/1:2009, 5.3.3.3: <= 50 P/m

Druckverlust im Verteilnetz max 50 P/m, ausser die spezifischen 

Pumpenwerte gemäss 5.3.5.6 werden unterschritten.

� SIA 384/1:2009, 5.3.5.5

Vorschriften rund um den Druckverlust
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STA 3 kPa = .... m Rohr (alle 2 m 1 Bogen), = ... CHF/15a Strom
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